PRINCIPRITNING FOR VALLNINGAR

BRUNNSHYDRALIK

1. VALLNINGEN FOLJER RORETS DIAMETER
MELLAN KLOCKAN 3 OCH 9.

FEL UTFORD
VALLNING

ONSKAD
VALLNING

3. MINDRE INKOMMANDE LEDNINGAR HALLER SIN
INNERDIAMETER TILL ANSLUTANDE HUVUDLEDNING.

2. VALLNINGEN HALLER RORETS DIAMETER SA DET INTE BLIR NAGON EXPANSION
ELLER KONTRAKTION. ANLEDNINGEN AR ATT EN EXPANSION OCH KONTRAKTION
MEDFOR ETT TRYCKFALL VILKET GOR ATT VATTENNIVAN HOJS | BRUNNEN.

FEL UTFORD
VALLNING

L, VALLNINGEN SKA INTE GENA | EN SVANG, NOTERA ATT VALLNINGEN SKA
BORJA | DEN VINKELRATA FORLANGNINGEN TILL INKOMMANDE LEDNING OCH
SLUTA I DEN VINKELRATA FORLANGNINGEN TILL UTGAENDE LEDNING.
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